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鬼 北 町 長 殿

当所へ提出された試料について検査し

結果次の成績を得たので通知します。
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水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町 )

元年十:  25

採 水 場 所

項    目

近  永

近  永

近

成

永

)|| 広  見 大  藤 成  藤 吉  波 牛 野 川 奈  良

愛 治

大 宿

種 丹町 上  水 上  水 上  水 上  水 上  水 上  水 上  水 上  水 上  水

採 水 年 月 日 Rテ已12,16 R元 12.16 R元 12,16 R元 12.16 Rラ元:12.16 R5元:12.16 Rラ元:12,16 R;元:12.16 R元 12.16

採 水 者 松岡泰史 佐  藤 松岡泰史 松岡泰史 松岡泰史 松岡泰史 佐  藤 松岡泰史 佐  藤

所 属 水道課 水道課 水道課 水道課 水道課 水道課 水道課 水道課 水道課

天 候 晴  れ 晴  れ 晴  れ 晴  れ 晴  れ 晴  れ 晴  れ 晴  れ 晴  れ

気 温 (℃ ) 5,3 5.3 5,3 5.3 5,3 5,3 5,3 5,3 5。 3

水 温 (℃ ) 14.0 10,0 14,0 13.0 13,0 12.0 13.0 14.0 14,0

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.7 4,9 419 6,9 417 4.7 5。 2 6.9 4.1

有機物等 (TOCの量) (mg/L) 0,3未満 0,3未満 0,3未満 0,38 0.3未満 0,3未満 0.3未満 0,38 0.38

般   細  菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大 月易 菌 ⑬・陽 Θ。陽 ⑬。陽 ⑬ ,陽 Θ・陽 ⑬・陽 ⑬・陽 ④・陽 ⑬ ,陽

pH 値 6.49 6.45 6.63 7.15 6.85 6.88 6。 75 7.21 7.43

臭 気 異常なし 欺 し 異常なし 異常なし 異常なし 異融 し 異常なし 異撒 し 異常なし

味 雖 し 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異統 し 異常なし

色 度  (度 ) 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0。 5未満 0,5未満 0,5未満 0.5未満 0.5未満 0,7

濁 度  (度 ) 0,2未満 0。 2未満 0,2未満 0.2未満 0,2未満 0,2未満 0,2未満 0,2未満 0,2未満

残 留 塩 素 (mg/L)

半J 定 建>不適 ① ・不適 鰻>不適 建)・ 不適 ① ・不適 建>不適 ① ・不適 建)・ 不適 ⑬ ・不適

検 査 期 日 令不日元年  12月  16日 12月  19日

検 査 機 関 南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー

検 査 責 任 者 藤  田 防 子
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(鬼 北 町 )

鬼 北 町 長 殿

水 質 検 査 結 果 書

採 水 場 所 愛  治

生  田

愛 治

清 水

愛  治

西 野 々 延  川 小  松 下 大 野 葛  川

種 男十↓ 上  水 上  水 上  水 上  水 上  水 上  水 上  水

採 水 年 月 日 R;元ユ12,16 R元 12.16 R;元:12.16 R元 12.16 R;五i12.16 Rテ已12.16 Rラ元:12.16

採 水 者 佐  藤 佐  藤 佐  藤 官 宮 宮 官

所 属 水道課 水道課 水道課 水道課 水道課 水道課 水道課

天 候 晴  れ 晴  れ 晴  れ 晴  れ 晴  れ 晴  れ 晴  れ

気 温 (℃ ) 5,3 5,3 5,3 5.3 5。 3 5。 3 5,3

水 温 (℃ ) 13.0 12.0 11.5 12,0 11.5 12.0 0

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 3.6 3.7 3.7 5,6 5,6 4,3 5.6

有機物等 (TOCの量) (mg/L) 0.40 0,3未満 0,38 0,3未満 0,3未満 0。 31 0,3未満

般   細  菌 0 0 0 0 0 0 0

大 月易 菌 ⑬・陽 〇・陽 Θ・陽 Θ・陽 ⑬・陽 Θ・陽 ⑬・陽

pH 値 7.04 7,49 7.41 7.37 7.37 7,37 7.15

臭 気 異融 し 異常なし 異稔 し 異常なし 異常なし 離 し 異常なし

味 異確 し 異常なし 異撒 し 異撒 し 異敵 し 異常なし 異確 し

色 度  (度 ) 0,5未満 0.5未｀
満 0.5未満 0.5未満 0,5未満 0.5未満

濁 度  (度 ) 0.4 0。 2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0,2未満 0.2未満

残 留 塩 素 (mg/L)

半J 定 建)・ 不適 建)・ 不適 建)・ 不適 建)・ 不適 ① ・不適 建)・ 不適 建)・ 不適

検 査 期 日 令和 元年 12月  16日 12月  19日

検  査  機 関 南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー

検 査 責 任 者 藤  田 陽 子



当所へ提出された試料について検査 した

結果次の成績を得たので通知します。

鬼 北 町 長 殿

南 検 協 第 178号
令和元年 12月 19日

宇和島市柿原宇堂子甲 1943番地
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果 書    (鬼 北 町 )
水 質 検 査 結

採 水 場 所

項   目 面  谷 大  村 下 中合 宮  成 犬  飼 上本村 上 中合 中屋敷

種 丹U 上  水 共  給 共  給 共  給 共  給 共  給 共  給 共  給

採 水 年 月 日 Rテ已12,16 R;元ユ12.16 R元 12,16 R元 12,16 R元 12.16 R;元ユ12.16 Rラ元:12.16 Rラ元:12,16

採 水 者 松岡雅仁 松岡雅仁 松岡雅仁 松岡雅仁 松岡雅仁 松岡雅仁 松岡雅仁 松岡雅仁

所 属 水道課 水道課 水道課 水道課 水道課 水道課 水道課 水道課

天 候 晴  れ 晴  れ 晴  れ 晴  れ 晴  れ 晴  れ 晴  れ 晴  れ

気 温 (℃ ) 5,3 5,3 5,3 5,3 5.3 5,3 5,3 5,3

水 温 (℃ ) 14,0 11.0 12.0 11.5 11.5 12,0 11.5 12,0

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 3.1 2.9 3.5 3.0 3.5 3.1

有機物等 (TOCの量) (mg/L) 0.3未満 0,3未｀

“

常 0,36 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0。 36 0.3未満

般   細  菌 1 0 0 0 1 0 0 1

大 月易 菌 ⑬・陽 Θ・陽 Θ・陽 ⑬ ,陽 ⑬・陽 ⑬・陽 ⑬・陽 ⑬ ,陽

pH 値 7.68 7.39 7,35 7.47 7.35 7.41 7.59 7.75

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 離 し 触 し 異常なし

味 異撤 し 異常なし 難 し 異常なし 異常なし 離 し 異常なし 異撒 し

色 度  (度 ) 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5末｀
満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

濁 度  (度 ) 0.2未満 0.2未満 0,2末｀
満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0,2未満 0。 2未満

残 留 塩 素 (mg/L)

半1 定 建>不適 ①・不適 建)・ 不適 建)・ 不適 ①
,不適 ① ・不適 ① ・不適 建)・ 不適

検 査 期 日 令不日元年  12月  16日 12月  19日

検 査 機 関 南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー

検 査 責 任 者 藤  田 F〃丹 子




